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Sehr geehrte Damen und Herren!

Die Bundeskammer der Ziviltechniker:innen bedankt sich fiir die Ubermittlung des
oben genannten Entwurfs und erlaubt sich dazu folgende Stellungnahme abzugeben:

Die Neuauflage der Flissiggas-Verordnung wird grundséatzlich begriBt. Nicht
nachvollziehbar bleibt jedoch die in groBen Bereichen unverdnderte Explosionsschutz-
Zonendefinition, welche in vielen Punkten anderen anerkannten Regelwerken
widerspricht:

ZU § 9 Abs. 4 & 5 (Zone 1 1 Meter um Flaschenventile)

Hier ware nach ONORM M 7379 bei Lagerung, aber auch nach ONORM M 7387-1 bei
Entnahme, nicht mehr als Zone 2 anzusetzen. In diesem Zusammenhang wird auf die
Definition der passiven Lagerung in der Verordnung (iber brennbare Fllissigkeiten 2023
(VbF 2023) ebenso verwiesen wie auf die Zonendefinitionen nach § 12 Abs. 1 VEXAT
(i.e. RL 1999/92/EG) als auch auf den Begriff der vernachlassigbaren Zonenausdehnung
im Sinne der OVE EN 60079-10-1 beim AbschlieBen von Schlduchen. Ferner werden die
deutschen Regelwerke TRGS 72 sowie die Beispiele 1.2 ff der DGUV 113-001 zum
Vergleich angeflihrt.

Zu § 50 ff

Die oben angefiihrte Problematik gilt flir Lagerrdume und Schréanke ebenso. Die strikte
Definition einer Zone 1 um Flaschenventile bringt nicht nur vorhersehbare Unklarheiten
in Genehmigungsverfahren, sondern auch indirekte Hindernisse im freien europaischen
Warenverkehr mit sich. Fertigt ein Hersteller auBerhalb des Geltungsbereichs der FGV
nach anerkannten Regeln der Technik sein Produkt, darf es in Osterreich im Sinne der
FGV mitunter trotzdem nicht betrieben werden.
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m Bei Fillanschliissen und Uberdruckventilen an stationdren Lagerbehéaltern ist eine

Festlegung von Zone 1 um deren Offnung hingegen nachvollziehbar und vergleichbar
mit anderen Regeln der Technik, wie z.B. ONORM M 7323.

Mit bestem Dank flir die Berlicksichtigung der Stellungnahme und
freundlichen GriBen

Baurat h.c. Dipl.-Ing. Klaus Thirried|
Vizeprasident
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